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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА   

Лист Наименование

1 Общие данные.

2 Пояснительная записка

Обозначение Примечание

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

Спецификация оборудования

Наименование

л.-301.22-00-ЛВС.1.СО

Строительство. Проектная документация.ТКП 45-1.02-295-2014

 оборудования жилых и общественных зданий.

Системы связи и диспетчеризации инженерногоСН 4.04.02-2019

Н.Контр. Заяц

3

План расположения оборудования и проводок. 3 этаж. АБК. 

4

6

Состав и содержание

7

Технические решения, предусмотренные проектом, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом

мероприятий.

Главный инженер проекта Равлушко П.В.

Структурная схема. АБК.

План расположения оборудования и проводок. 2 этаж. АБК. 

План расположения оборудования и проводок. Первый этаж. АБК.

8

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Строительный проект «Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на производстве ОАО

"Гродненский механический завод» 1 очередь по адресу: г. Гродно, ул. Карского,20, разработан на

основании:

1. договора на проектирование

2. задания на проектирование.

При монтаже и наладке системы руководствоваться паспортами и техническими описаниями на

используемое оборудование.

ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Строительный проект 01.22-00-ЛВС.1 (далее проект) предусматривает строительство локальной

сети  передачи данных в здании АБК по адресу: г. Гродно, ул. Карского,20.

Проект предусматривает следующие виды работ: монтаж патч-панели, коммутаторов,

телекоммуникационных шкафов, розеток, RJ-45, прокладку кабеля UTP5e, ВОК-1 в трубах, коробах. 

Кабели, используемые в горизонтальной подсистеме, прокладываются по топологии "звезда" от

коммутационного узла к каждой информационной розетке. Внутренняя распределительная сеть от

патч-панели до Ethernet-розеток выполнена кабелями UTP5е 4 пар в  проектируемых кабель-каналах

кабинетов. Кабели UTP5е 4 пар прокладывается в кабинетах в  кабельных каналах ПВХ по стенам .

Заземлению, занулению подлежит все устанавливаемое оборудование с напряжением питания

более 24 В, металлические ящики.

План расположения оборудования и проводок. 4 этаж. АБК. 

9 План расположения оборудования и проводок. 5 этаж. АБК. 

10

11

12

Кроссировка патч-панелей. Начало. 

Кроссировка патч-панелей. 

Кабельный журнал 

НаименованиеОбозначение

Локальная вычислительная сеть

Сметная часть

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

01.22-00-ЛВС.1

01.22-00-ЛВС.1.С

Примечание

л.-8

по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»

(1 очередь)

01.22-00-ЛВС.1

5

Схема организации связи 
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ООО "Профлинк"

Общая пояснительная записка 

Общая пояснительная записка

Содержание
1 Общие положения
2 Основные технические решения. Структурная кабельная сеть
3 Монтаж оборудования и электропроводов
4 Электропитание и заземление оборудования
5 Требования безопасности
6 Организация и производство строительно-монтажных работ
7 Охрана окружающей среды

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и
правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Инженерные решения не

затрагивают несущей способности конструкций (п. 3.14 ТКП 45-1.02-104-2008)

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование,
техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.
Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и
национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц
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1 Общие положения

Строительный проекта «Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на
производстве ОАО Гродненский механический завод» разработан на основании договора на
проектирование ЛВС и основных технических решений по системе.

Проектная документация и технические решения, принятые в настоящем
проекте, отвечают требованиям руководящих и нормативных документов:
- СН 4.04.02-2019  Системы связи диспетчеризации инженерного оборудования жилых и
общественных зданий;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и
содержание»;

- «Правила по охране труда при выполнении строительных работ», утвержденными
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 31 мая 2019 г. № 24/33.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

2 Основные технические решения
Локальная вычислительная сеть

Локальная  вычислительная  сеть  (ЛВС) предназначена для объединения
автоматизированных рабочих мест, технологического оборудования, серверов и прочего
активного сетевого оборудования.

Кабельная система построена по принципам структурированой кабельной системы

(СКС). Технические и эксплуатационные параметры ЛВС должны обеспечить бесперебойное
функционирование автоматизированной компьютерной и телефонной сети в течение всего
срока службы.

Создание ЛВС позволит использовать следующие преимущества:
- для передачи данных, голоса и видеосигнала используется единая кабельная
система;

- использование универсальных розеток на рабочих местах позволяет подключать к
ним различные виды оборудования;

- ЛВС обладает модульностью и возможностями внесения изменений и наращивания без
замены всей существующей сети;

- ЛВС допускает одновременное использование нескольких различных сетевых
протоколов;

- ЛВС не зависит от изменений технологий и поставщика оборудования;
- ЛВС использует стандартные компоненты и материалы;
- ЛВС допускает управление и администрирование минимальным количеством
обслуживающего персонала;
В структуре проектируемой ЛВС выделяется следующие основные подсистемы:

- Подсистема кроссовой комнаты;
- Горизонтальная подсистема;
- Подсистема рабочего места.
- При реализации проекта используется централизованная модель кабельной
инфраструктуры здания, когда соединение рабочих мест с центральным узлом
коммутации осуществляются напрямую, минуя промежуточные коммутационные узлы.

- ЛВС реализует принцип физической звезды с централизацией коммутационного и
распределительного оборудования, т.е. отдельный сегмент информационного кабеля
соединяет компьютер или телефон каждого пользователя с активным оборудованием.



Копировал

В качестве среды передачи данных ЛВС объекта используется неэкранированный

кабель типа "витая пара" категории 5e (UTP).
Центром коммутации ЛВС является телекоммуникационный шкаф ТКШ,

установленный в  серверной на 3 этаже.
На рабочих местах устанавливаются информационные розетки RJ-45 категории

5e.
Разделка кабелей в информационные розетки выполняется по цветовой схеме

Т568B. Кабели в обязательном порядке маркируются со стороны патч-панелей и

информационных розеток (оконечных разъемов).
ЛВС комплектуется набором гибких коммутационных шнуров категории 5e для

подключения компьютеров на рабочих местах и для коммутации с активным
оборудованием в ТКШ.

3 Монтаж оборудования и электропроводов

При монтаже элементов технических средств системы руководствоваться
паспортами и техническими описаниями на используемое оборудование и материалы.

Прокладку кабельных трасс и опуск произвести в кабельных коробах согласно
планам комплекта чертежей.

Проходы кабельных трасс через стены выполнить в отрезках жестких труб ПВХ.
Зазоры между проводами, кабелями и трубой ПВХ заделать с обеих сторон легко
удаляемой массой из несгораемого материала. Монтаж кабелей СКС выполняется в
соответствии со стандартами ISO/EIC 11801 и TIA/EIA 568В. Между точками подключений
прокладывается цельный кабель.

Прокладка основных кабелей и проводов, начинается от мест расположения
оборудования с наибольшим числом подключений. Оба конца кабеля маркируются в
соответствии с номером розетки. Очередность прокладки кабелей следует
устанавливать с учетом объединения их в пакеты. Прокладка кабелей и проводов по
нагреваемым поверхностям не допускается. Минимальный радиус изгиба кабелей
категории 5е должен быть не менее 8 внешних диаметров кабеля.

Сечение магистральных участков должно обеспечивать запас для дальнейшего
развития сетей. Трассы прокладки кабелей должны быть удалены от источников

электромагнитного излучения (пускателей и дросселей люминесцентных светильников и

т.п.) не менее чем на 0,5 метра. Маркировка выполняется для идентификации рабочих
мест пользователей, восстановления и ремонтопригодности линий кабельной системы.

Все кабели должны иметь индивидуальную маркировку на концах.
Значение маркировки для одного подключения единое и выполняется:

- на блоках модулей коммутации;
- на информационных розетках рабочей зоны;
- на концах кабеля горизонтальной подсистемы.

Характеристики собранной проводки категории 5е, полученные в результате
испытаний должны соответствовать международным стандартам. Требования к такой

проводке приведены в стандартах (международном ISO/IEC 11801 и американском

TIA/EIA-568B).
Основные параметры СКС, подлежащие измерению: - длина кабеля; - сопротивление

и емкость пар; - затухание пар, переходное затухание на ближнем конце; - волновое
сопротивление.

Результаты испытаний приводятся в паспорте кабельной системы. На каждую
линию испытательный прибор выдает индивидуальный протокол.

Проведение испытаний осуществляется в присутствии заказчика перед сдачей в
эксплуатацию.
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4 Электропитание и заземление оборудования

Основное электропитание активного сетевого оборудования, монтируемого в
телекоммуникационном шкафу, ~220В от отдельной группы существующего
электрощита. Выполняется силами Заказчика.

Защитное заземление токопроводящих частей оборудования выполнить третьей
жилой кабелей электропитания.

Выполнить заземление оборудования в телекоммуникационном шкафу на шину
заземления. Шину заземления заземлить от этажного электрического щитка.

Защитное заземление проволочного лотка выполнить от этажных электрических
щитков.

5 Требования безопасности

При выполнении монтажных работ по установке оборудования и прокладке
кабелей следует учитывать следующие виды опасности:
- пожароопасность;
- электроопасность;
- термоопасность;

Опасность травмирования при транспортировке и погрузочно-разгрузочных
работах. Установка и монтаж аппаратуры необходимо руководствоваться «Правилами
по охране труда при выполнении строительных работ», утвержденными Постановлением
Министерста труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33.
К обслуживанию технических средств должны допускаться лица, обученные правилам
пожарной безопасности и охраны труда и имеющие группу по электробезопасности не
ниже третьей.

6 Организация и производство строительно-монтажных работ

Строительно-монтажные работы проводятся на основании подрядного договора с
Заказчиком.

Производство строительно-монтажных работ выполняется в строгом
соответствии с проектной документацией.

При производстве работ используются индустриальные методы монтажа и
прогрессивные технологии.

На период производства работ Собственник помещений обеспечивает подрядчика
питьевым водоснабжением, канализацией сточных вод,
электроснабжением,теплоснабжением и средствами связи.

7 Охрана окружающей среды

Вся территория, используемая в процессе строительства, должна быть по
окончании работ приведена в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Вывоз строительного мусора должен осуществляться в специально ответственные
для устройства свалок места или места предназначенные для этих целей.

Используемое при строительстве оборудование, транспортные средства и
материалы должны размещаться только в пределах участков отведенных для
указанных целей. Так как проектируемая кабельная сеть и оборудование не создают
вредных электромагнитных или других излучений, не являются источником каких-либо
частотных колебаний, шума, вибраций, а материалы защитных покрытий и оболочки
кабеля не выделяют вредных химических и биологических отходов в рабочем режиме,
то ввиду того, что проектируемые сооружения ни в процессе строительства, ни в
процессе эксплуатации не оказывают на нее вредного воздействия специальные
решения и мероприятия по охране окружающей среды данным проектом не
предусматривается.



П
од
пи
сь
 и
 д
а
т
а
  

И
нв
. 
N
 п
од
л.
  

В
за
м
. 
ин
в.
 

Листов

Дата№док.Лист Подп.

Стадия Лист

Изм. Кол.уч.

С 3
ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц

30.01.1  серверная 
30.01.2  серверная 
31.01.1  бухгалтерия 
31.01.2  бухгалтерия 
31.02.1  бухгалтерия 
31.02.2  бухгалтерия 
31.03.1  бухгалтерия 
31.03.2  бухгалтерия 
31.04.1  бухгалтерия 
31.04.2  бухгалтерия  
31.05.1  бухгалтерия 

31.06.2  бухгалтерия 

31.05.2  бухгалтерия 
31.06.1  бухгалтерия  

32.01.1  приемная 

32А.02.1 директор

32.01.2  приемная 

32А.01.1 директор
32А.01.2 директор

32А.02.2 директор

ООО "ПРОФЛИНК"

32Б.02.1  главный инженер 

32Б.01.1  главный инженер 
32Б.01.2  главный инженер 

32Б.02.2  главный инженер 

35.01.1  ведущий юристконсульт 

33.01.1  комната для переговоров 
33.01.2  комната для переговоров 

35.01.2  ведущий юристконсульт 
36.01.1  главный бухгалтер 
36.01.2  главный бухгалтер 
37.01.1  бухгалтерия 
37.01.2  бухгалтерия 
37.02.1  бухгалтерия 
37.02.2  бухгалтерия 
37.03.1  бухгалтерия  
37.03.2  бухгалтерия 
37.04.1  бухгалтерия 
37.04.2  бухгалтерия 

32.02.1  приемная Wi-Fi 

21.01.1  буфет  
21.01.2  буфет  
21.02.1  буфет  
21.02.1  буфет  
22.01.1  ОМТСиК
22.01.2  ОМТСиК
22.02.1  ОМТСиК
22.02.2  ОМТСиК
22.03.1  ОМТСиК
22.03.2  ОМТСиК
22.04.1  ОМТСиК
22.04.2  ОМТСиК
22.05.1  ОМТСиК
22.05.2  ОМТСиК
22.06.1  ОМТСиК
22.06.2  ОМТСиК
23.01.1  кабинет 
23.01.2  кабинет 
24.01.1  ОМиС 
24.01.2  ОМиС 
24.02.1  ОМиС 
24.02.2  ОМиС 
24.03.1  ОМиС 
24.03.2  ОМиС 
24.04.1  ОМиС 
24.04.2  ОМиС 
26.01.1  отдел кадров 
26.01.2  отдел кадров 
27.01.1  начальник производства 
27.01.2  начальник производства 
27.02.1  начальник производства 
27.02.2  начальник производства 
28.01.1  зал совещаний 
28.01.2  зал совещаний 
210.01.2  зам. директора 
210.01.2  зам. директора 

41.01.1  главный конструктор 
41.01.2  главный конструктор 
42.01.1   ПЭО 
42.01.2   ПЭО 
42.02.1   ПЭО 
42.02.2   ПЭО 
42.03.1   ПЭО 
42.03.2   ПЭО 
42.04.1   ПЭО 
42.04.2   ПЭО 
42.05.1   ПЭО 
42.05.2   ПЭО 
43.01.1   кабинет начальника
43.01.2   кабинет начальника
44.01.1   копировальная
44.02.2   копировальная
44.02.1   копировальная
44.02.2   копировальная
49.01.1   хим. лаборатория
49.01.2   хим. лаборатория
49.02.1   хим. лаборатория
49.02.2   хим. лаборатория

50.01.1    инженер строитель
50.01.2    инженер строитель
50.02.1    инженер строитель
50.02.2    инженер строитель
513.01.1    лаборатория
513.01.2    лаборатория

1

2
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4

5
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7

8
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

122.01.1 мед. кабинет
122.02.1 мед. кабинет

126.01.1 лаборатория 
126.01.2 лаборатория 
126А.01.1 лаборатория 
126А.01.2 лаборатория 
126А.02.1 лаборатория 
126А.02.2 лаборатория 
126А.03.1 лаборатория 
126А.03.2 лаборатория 

214.01.1  актовый зал 

215.02.2  кабинет охраны труда 

214.01.2  актовый зал 

215.01.2  кабинет охраны труда 
215.02.1  кабинет охраны труда 

216.01.1  профсоюз

219.01.2  мастер УПМК 

216.01.2  профсоюз 
219.01.1  мастер УПМК 

220.01.1  начальник ОТК 

221.01.2  начальник 

220.01.2  начальник ОТК 
221.01.1  начальник 

221.02.1  начальник 
221.02.2  начальник 
222.01.1  управление качеством 
222.01.2  управление качеством 
223.01.1  БРСМ 
223.01.2  БРСМ 
223.02.1  БРСМ
223.02.2  БРСМ  
223.03.1  БРСМ 
223.03.2  БРСМ 
223.04.1  БРСМ 

215.01.1  кабинет охраны труда 

126А.04.1 лаборатория 
126А.04.2 лаборатория 
126Б.01.1 лаборатория 
126Б.01.2 лаборатория 

223.04.2  БРСМ 
224.01.1  кабинет
224.01.2  кабинет 
225.01.1  кабинет 
225.01.2  кабинет 
225.02.1  кабинет 
225.02.2  кабинет 

45.01.1 конструкторский отдел
45.01.2 конструкторский отдел
45.02.1 конструкторский отдел
45.02.2 конструкторский отдел
45.03.1 конструкторский отдел
45.03.2 конструкторский отдел
45.04.1 конструкторский отдел
45.04.2 конструкторский отдел
45.05.1 конструкторский отдел
45.05.2 конструкторский отдел
45.06.1 конструкторский отдел
45.06.2 конструкторский отдел
45.07.1 конструкторский отдел
45.07.2 конструкторский отдел
45А.01.1 конструкторский отдел
45А.01.2 конструкторский отдел
45А.02.1 конструкторский отдел
45А.02.2 конструкторский отдел
45Б.01.1 конструкторский отдел
45Б.01.2 конструкторский отдел
45Б.02.1 конструкторский отдел
45Б.02.2 конструкторский отдел
45Б.03.1 конструкторский отдел
45Б.03.2 конструкторский отдел
45Б.04.1 конструкторский отдел
45Б.04.2 конструкторский отдел
45Б.05.1 конструкторский отдел
45Б.05.2 конструкторский отдел
45Б.06.1 конструкторский отдел
45Б.06.2 конструкторский отдел
45Б.07.1 конструкторский отдел
45Б.07.2 конструкторский отдел

54.01.1 ЭМС
54.01.2 ЭМС
54.02.1 ЭМС
54.02.2 ЭМС
54.03.1 ЭМС
54.03.2 ЭМС
55.01.1 инженер-эколог
55.01.2 инженер-эколог
56.01.1 отдел главного эколога
56.01.2 отдел главного эколога
56.02.1 отдел главного эколога
56.02.2 отдел главного эколога
56.03.1 отдел главного эколога
56.03.2 отдел главного эколога
56.04.1 отдел главного эколога
56.04.2 отдел главного эколога
56.05.1 отдел главного эколога
56.05.2 отдел главного эколога
56.06.1 отдел главного эколога
56.06.2 отдел главного эколога

П.П. 3.1
46 UTP cat.5e

П.П. 2.2
20 UTP cat.5e

П.П. 2.1
32 UTP cat.5e

ВОК-1

ВОК-1

ВОК-1

ВОК-1

17 18 19 20

21 22 23 24

9 10 11 12

13 14 15 16

1 2 3 4

5 6 7 8

П.П. 1.1
42 UTP cat.5e

П.П. 1.2
39 UTP cat.5e

П.П. 1.3
30 UTP cat.5e

LC/UPC

РКШ1 01U

РКШ2 8UРКШ0 31U

14.02.2 бюро пропусков 
14.02.1 бюро пропусков 
14.02.1 бюро пропусков 
14.01.1 бюро пропусков 

49.03.1   хим. лаборатория
49.03.2   хим. лаборатория

Структурная сугма. АБК

по адргсу9 б. Гродно,

ул. Карскобо,10.

«Локальная вщчислитгльная сгть в здании АБК и на

производствг ОАО Гроднгнскиз мгуаничгскиз завод»

(0 очгргдь)

00.11-00-ЛВС.0
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по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»
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42 рабочих мест 39 рабочих мест 30 рабочих мест

32 рабочих мест46 рабочих мест 20 рабочих мест

23 рабочих мест 14 рабочих мест10 рабочих мест

6 рабочих мест

Административно-бытовой корпус

Производственные помещения. Цех №2

Транспортный участок. Старая покрасочная.

Новая покрасочная. Весовая.

DGS-1210-52

DGS-1210-52 DGS-1210-52 DGS-1210-52
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на 2 этаж
к.к. ПВХ 40х40

к.к. ПВХ 40х25

к.к.25х16

к.к.25х16

к.к.40х25

к.к.25х16

к.к. ПВХ 25х16

к.к. ПВХ 40х25

на 2 этаж
м.к. 100х50

4хUTP 5e cat.

2хUTP 5e cat.
12хUTP 5e cat.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Архитектурная часть показана условно.

2. Горизонтальный кабель-канал и розетки RJ45 устанавливается на высоте 0,3 м от уровня

чистого пола.

3. Трассы прокладки кабелей по коридорам и в помещении уточнить при монтаже.

к.к.40х25

Условные обозначения:

№ помещения

 розетка ЛВС 2хRJ45 Кат.5е,

 где 112.01.1

номер розетки
номер группы розеток

номер помещения

108

 подъем кабельной трассы

 спуск кабельной трассы

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 ПВХ кабель канале

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 металлическом лотке

План 1 этажа

Экспликация помещений

щения
поме-
№

Наименование
Площадь,
м2

 Камера хранения12

13

14

15

16

17

18

19

20

121

122

 Кладовая

124

125

 Помещение охраны

 Бюро пропусков

 Комната охраны

 С/у

 С/у

 Кладовая

 Мастерская связи

 Лаборатория

 Мед. кабинет

 Архив

 Музей

126  Лаборатория

126А  Лаборатория

126Б  Лаборатория

126А.04.2
126А.04.1

126А.01.2
126А.01.1

126А.02.2
126А.02.1

126А.03.2
126А.03.1

126Б

126Б.01.2
126Б.01.1

126.01.2
126.01.1

122.01.2
122.01.1

План расположения оборудования

и проводок. Первый этаж. АБК.

по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»

(1 очередь)Дата№док.Лист Подп.Изм. Кол.уч.

ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц

01.22-00-ЛВС.1
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Экспликация помещений

щения
поме-
№

Наименование
Площадь,
м2

 Буфет21

22

23

24

25

26

27

28

29

210

211

 Зам. директора

212

213

 ОМТСиК

 Кабинет

 ОМиС

 Отдел кадров

 Начальник производства

 Зал совещаний

 Подсобное помещение

214

215

216

217

218

219

220

221

222

 Кабинет охраны труда

 Профсоюз

 Мастер УПМК

 БРСМ223

 Венткамера

 Гардероб

 Подсобное помещение

 Бытовое помещение

 Актовый зал

 Начальник ОТК

 Начальник

 Управление качеством

224

225

226

 Кабинет

23

6,17

22

 Венткамера

 Венткамера

 Кабинет

 Кабинет

28.01.2
28.01.1

26.01.2
26.01.1

27
.0
2.
2

27
.0
2.
1

27
.0
1.
2

27
.0
1.
1

24
.0
1.
2

24
.0
1.
1

24
.0
2.
2

24
.0
2.
1

24.03.2
24.03.1

24
.0
4
.2

24
.0
4
.1

23
.0
1.
2

23
.0
1.
1

22
.01

.2
22

.01
.1

22
.02

.2
22

.02
.1

22.03.2
22.03.1

22.04.2
22.04.1

22
.05

.2
22

.05
.1

22
.06

.2
22

.06
.1

21
0.0

1.2
21

0.0
1.1

21.01.2
21.01.1

21.02.2
21.02.1

225.02.2
225.02.1
225.01.2
225.01.1

224.01.2
224.01.1

222.01.2
222.01.1

223.02.2
223.02.1

223.03.2
223.03.1

223.04.2
223.04.1

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Архитектурная часть показана условно.

2. Горизонтальный кабель-канал и розетки RJ45 устанавливается на высоте 0,3 м от уровня

чистого пола.

3. Трассы прокладки кабелей по коридорам и в помещении уточнить при монтаже.

План расположения оборудования

и проводок. 2 этаж. АБК.

01.22-00-ЛВС.1

223.01.2
223.01.1

221.02.2
221.02.1

221.01.2
221.01.1220.01.2

220.01.1
219.01.2
219.01.1216.01.2

216.01.1
215.02.2
215.02.1

215.01.2
215.01.1

21
4.
01

.2
21

4.
01

.1

ТКШ3

к.к.40х40
на 1 этаж

к.к.25х16

к.к. ПВХ 25х16
2хUTP 5e cat.

к.к.25х16 к.к.25х16
к.к.25х16 к.к.25х16

к.к.25х16
к.к.25х16

к.к.40х25

26+1 20+1 16+1 4+1 ВОК-1
м.л. 100х50
26хUTP 5e cat.
ВОК-1

м.л. 100х50
ВОК-1

к.к.40х25

на 3 этаж
м.к. 100х50

4
2к.к.40х25

к.к.40х25

к.к. 40х25
4хUTP 5e cat.

м.л. 100х5032 32хUTP 5e cat.

2

18

16

6

8

2

к.к.25х16

к.к.40х25

к.к.25х16

к.к.40х25

к.к.25х16

к.к.40х25
к.к.25х16

Условные обозначения:

№ помещения

 розетка ЛВС 2хRJ45 Кат.5е,

 где 112.01.1

номер розетки
номер группы розеток

номер помещения

108

 подъем кабельной трассы

 спуск кабельной трассы

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 ПВХ кабель канале

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 металлическом лотке

План 2 этажа

по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»

(1 очередь)Вата№док.Лист Подп.Изм. Кол.уч.

ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц

ООО "ПРОФЛИНК"

П
од
пи
сь
 и
 д
а
т
а
  

И
нв
. 
N
 п
од
л.
  

В
за
м
. 
ин
в.
 



С 7

ЛистовСтадия Лист

30 31 31 32а 32а 32 32б

3335363737

6.17 2.87 5.86 2.76 4.86 5.71 5.62 5.92

6.
08

6.
18

6.
08 6.
11

С/У

6.
18

6.
186.

18

2.
83

3.
42

2.
69

6.
10

6.
10

6.
10

6.
10

6.
05

2.
859.
16

6.14

3.
10

5.97

5.84

6.172.612.822.855.882.75

ТКШ1

План 3 этажа

34

38

Экснлжкацжэ номещелжй

щелжэ
номе-
№

Нажмелоаалже
Площадь,

м2

 Сераерлаэ30

31

32

22А

22Б

33

34

35

36

37

38

 Бухбалтержэ

 Бухбалтержэ

 Пржемлаэ

 Джректор

 Комлата длэ неребоаороа

 Подсоблое номещелже

 Ведущжй юржстколсульт

 Глаалый бухбалтер

 Глаалый жлжелер

 Касса

3
3
.0
1.
2

3
3
.0
1.
1

2
2
Б
./
1.
2

2
2
Б
./
1.
1

3
2
.0
1.
2

3
2
.0
1.
1

3
2
.0
2
.1

2
2
А
./
1.
2

2
2
А
./
1.
1

2
2
А
./
2
.2

2
2
А
./
2
.1

3
1.
0
2
.2

3
1.
0
2
.1

3
1.
0
3
.2

3
1.
0
3
.1

31.04.2
31.04.1

31.06.2
31.06.1

3
1.
0
1.
2

3
1.
0
1.
1

3
1.
0
5
.2

3
1.
0
5
.1

3
7
.0
1.
2

3
7
.0
1.
1

3
7
.0
2
.2

3
7
.0
2
.1

37.03.2
37.03.1

37.04.2
37.04.1

36.01.2
36.01.1

35.01.2
35.01.1

3
0
.0
1.
2

3
0
.0
1.
1

22Б./2.2
22Б./2.1

ла 3 этаж
м.к. 1//х5/

ла 2 этаж
м.к. 1//х5/

к.к. 25х16 к.к. 3/х25

к.к. 3/х25

к.к. 25х16

к.к. 25х16

к.к. 25х16

к.к. 25х16

к.к. 25х16

2
6915

4

27 17

8

37

к.к. 25х16

м.л. 1//х5/
25хUTP 5e cat.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Архжтектурлаэ часть ноказала услоало.

2. Горжзолтальлый кабель-калал ж розеткж RJ35 усталаалжааетсэ ла аысоте /,2 м от уроалэ

чжстобо нола.

2. Трассы нрокладкж кабелей но корждорам ж а номещелжж уточлжть нрж молтаже.

Сслоалые обозлачелжэ:

№ номещелжэ

 розетка ЛВС 2хRJ35 Кат.5е,

 бде 112./1.1

ломер розеткж
ломер брунны розеток

ломер номещелжэ

108

 нодъем кабельлой трассы

 снуск кабельлой трассы

 Кабель UTP 5e cat. нрокладыааемый а

 ПВУ кабель калале

 Кабель UTP 5e cat. нрокладыааемый а

 металлжческом лотке

Плал расноложелжэ оборудоаалжэ

ж нроаодок. 2 этаж. АБК.

/1.22-//-ЛВС.1

но адресу: б. Гродло,

ул. Карскобо,2/.

«Локальлаэ аычжслжтельлаэ сеть а здалжж АБК ж ла

нрожзаодстае ОАО Гродлелскжй мехалжческжй зааод»

(1 очередь)Дата№док.Лжст Подн.Изм. Кол.уч.

ГИП Раалушко

Разраб. Раалушко

Н.Колтр. Заэц

ООО "ПРОФЛИНК"

П
од

нж
сь

 ж
 д

а
т
а
  

И
ла

. 
N
 н

од
л.
  

В
за

м
. 
жл

а.
 



45 45А

45Б

42
41

49

43
44

с/у

6,146,102,932,60
11,72

1,773,07

3,09 8,96 2,87

23,80

30,18
2,83 4,29 6,15

5,87

9,
16

2,
85

6,
42

9,
16

6,
146,
135,
10

6,
12

6,
12

6,
12

2,
82

6,
12 6,
13

Экспликация помещений

щения
поме-
№

Наименование
Площадь,

м2

 Главный конструктор41

42

43

44

45

45А

45Б

49

 Планово-экономический отдел

 Кабинет начальника

 Копировальная

 Хим. лаборатория

 Конструкторский отдел

 Конструкторский отдел

 Конструкторский отдел

2,
86

45А.02.2
45А.02.1

4
5
А
.0
1.
2

4
5
А
.0
1.
1

4
5
.0
1.
2

4
5
.0
1.
1

4
5
.0
2
.2

4
5
.0
2
.1

4
5
.0
3
.2

4
5
.0
3
.1

4
5
.0
4
.2

4
5
.0
4
.1

4
5
.0
5
.2

4
5
.0
5
.1

4
5
.0
6
.2

4
5
.0
6
.1

4
5
.0
7
.2

4
5
.0
7
.1

4
5
Б
.0
1.
2

4
5
Б
.0
1.
1

45Б.02.2
45Б.02.1

45Б.03.2
45Б.03.1

45Б.04.2
45Б.04.1

45Б.05.2
45Б.05.1

45Б.06.2
45Б.06.1

45Б.07.2
45Б.07.1

44.01.2
44.01.143.01.2

43.01.1

42.01.2
42.01.1

4
2
.0
2
.2

4
2
.0
2
.1

4
2
.0
3
.2

4
2
.0
3
.1

4
2
.0
4
.2

4
2
.0
4
.1

4
2
.0
5
.2

4
2
.0
5
.1

41.01.2
41.01.1

4
9
.0
1.
2

4
9
.0
1.
1

4
9
.0
2
.2

4
9
.0
2
.1

4
4
.0
2
.2

4
4
.0
2
.1

ТКШ2

на 2 этаж
м.к. 100х50

к.к. 40х25

к.к. 40х25 к.к. 25х16 к.к. 25х16 к.к. 40х25 к.к. 25х16
к.к. 40х25

к.к. 40х25

2

6

4 12+1 6+1 4+1 ВОК.2 14+1
6

6

2

2

8

6

м.л. 100х50
12хUTP 5e cat.
ВОК-1

м.л. 100х50
ВОК-1 к.к. 80х40

ВОК-1
34хUTP 5e cat.

34+1

на 5 этаж
к.к. 80х40

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Архитектурная часть показана условно.

2. Горизонтальный кабель-канал и розетки RJ45 устанавливается на высоте 0,3 м от уровня

чистого пола.

3. Трассы прокладки кабелей по коридорам и в помещении уточнить при монтаже.

4. Произвести замену существующего шкафа ТКШ2 9U на 12U. Произвести монтаж демонтированного шкаф в

цеху №2.

Пнвп 4 яфвив

Условные обозначения:

№ помещения

 розетка ЛВС 2хRJ45 Кат.5е,

 где 112.01.1

номер розетки
номер группы розеток

номер помещения

108

 подъем кабельной трассы

 спуск кабельной трассы

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 ПВХ кабель канале

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 металлическом лотке

4
9
.0
3
.2

4
9
.0
3
.1

С 8

ЛистовСтадия Лист

План расположения оборудования

и проводок. 4 этаж. АБК

01.22-00-ЛВС.1

по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»

(1 очередь)Дата№док.Лист Подп.Изм. Кол.уч.

ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц

ООО "ПРОФЛИНК"

П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а
  

И
нв

. 
N
 п

од
л.
  

В
за

м
. 
ин

в.
 

424



555452

56

59510
коридор

53

6,155,976,182,772,608,722,951,843,05

6,15

6,15

2,828,83

4,28

2,955,822,796,15

23,96

36,30

6,
14

2,
99

6,
03

2,
87

3,
08

2,
86

2,
87

9,
14

6,
44

6,
10

6,
09

7,66

6,
15

6,
17

6,
08

2,
87

6,
18 6,
20 6,
13

6,
136,
13

Экспликация помещений

щения
поме-
№

Наименование
Площадь,

м2

 Инженер строитель50

51

52

53

54

55

56

59

 Лаборатория

 Лаборатория

 Венткамера

 Кладовая

 ЭМС

 Инженер-эколог

 Отдел главного технолога

56

56

5150

511512513513

510  Кладовая

511  Техническая библиотека

512  Лаборатория

513  Лаборатория

56.02.2
56.02.1 5

6
.0
1.
2

5
6
.0
1.
1

56.03.2
56.03.1

5
6
.0
4
.2

5
6
.0
4
.1

5
6
.0
5
.2

5
6
.0
5
.1

56.06.2
56.06.1

55.01.2
55.01.1

5
4
.0
3
.2

5
4
.0
3
.1

54.02.2
54.02.1

5
4
.0
1.
2

5
4
.0
1.
1

513.01.2
513.01.1

5
0
.0
2
.2

5
0
.0
2
.1 50.01.2

50.01.1

на 4 этаж
м.к. 100х50

к.к. 25х16

к.к. 25х16

к.к. 40х25

к.к. 40х25 к.к. 40х25

к.к. 25х16
к.к. 40х25на 4 этаж

к.к. 80х40

2

к.к. 25х16
2хUTP 5e cat.

4
4 2 8

2
2

20 к.к. 40х40
14хUTP 5e cat.

Условные обозначения:

№ помещения

 розетка ЛВС 2хRJ45 Кат.5е,

 где 112.01.1

номер розетки
номер группы розеток

номер помещения

108

 подъем кабельной трассы

 спуск кабельной трассы

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 ПВХ кабель канале

 Кабель UTP 5e cat. прокладываемый в

 металлическом лотке

Снвп 6 ятвив

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Архитектурная часть показана условно.

2. Горизонтальный кабель-канал и розетки RJ45 устанавливается на высоте 0,3 м от уровня

чистого пола.

3. Трассы прокладки кабелей по коридорам и в помещении уточнить при монтаже.

С 9

ЛистовСтадия Лист

План расположения оборудования

и проводок. 5 этаж. АБК

01.22-00-ЛВС.1

по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»

(1 очередь)Дата№док.Лист Подп.Изм. Кол.уч.

ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц

ООО "ПРОФЛИНК"

П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а
  

И
нв

. 
N
 п

од
л.
  

В
за

м
. 
ин

в.
 



Формат А3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

C

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

C
ГИП

Разраб.

Равлушко

Равлушко

Н.Контр. Заяц

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
  

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
. 
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 

Патч-панель 48 портов ТКШ
№

порта
№ розетки

ЛВС

21.01.1

21.02.1

21.02.2

22.01.1

22.01.2

22.02.1

22.02.2

21.01.2

   Подключение пар горизонтальных кабелей к патч-панелям производить

согласно стандарту Т568В Патч-панели в ТКШ маркировать согласно их

номеру, маркер клеить слева и справа на обозреваемых частях панелей Кроссировка патч-панелей.

Начало.

22.03.1

22.03.2

22.04.1

22.04.2

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

Помещение

Патч-панель 48 портов ТКШ
№

порта

№ розетки

ЛВС

22.05.1

22.05.2

22.06.1

22.06.2

23.01.1

23.01.2

24.01.1

24.02.1

24.02.2

24.03.1

24.03.2

24.04.1

24.04.2

28.01.1

31.01.1

31.01.2

31.02.1

31.02.2

24.01.2

31.03.1

31.03.2

31.04.1

31.04.2

31.05.1

31.05.2

31.06.1

31.06.2

26.01.1

26.01.2

27.01.1

27.01.2

27.02.1

27.02.2

 отдел кадров

 отдел кадров

 начальник производства

28.01.2

Помещение

 ОМиС

32.01.1

32.01.2

32.02.1

32А.01.1

32А.01.2

32А.02.1

32А.02.2

№

порта
№ розетки

ЛВС

32Б.01.1

32Б.01.2

32Б.02.1

32Б.02.2

33.01.1

33.01.2

35.01.1

36.01.1

36.01.2

37.01.1

37.01.2

37.02.1

37.02.2

41.01.1

41.01.2

42.01.1

42.01.2

35.01.2

42.02.1

42.02.2

42.03.1

42.03.2

42.05.1

42.05.2

43.01.1

43.01.2

37.03.1

37.03.2

37.04.1

37.04.2

 главный конструктор

 ПЭО

 кабинет начальника

Помещение

 бухгалтерия

 главный бухгалтер

 ведущий юристконсульт

 комната для переговоров

 главный инженер

44.01.1  копировальная

44.01.2

44.02.1

44.02.2

50.02.1

50.02.2

513.01.1  лаборатория

513.01.2

 зал совещаний

 зал совещаний

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

Патч-панель 48 портов ТКШ

30.01.1

30.01.2

 серверная

42.04.1

42.04.2

 буфет

 буфет

 буфет

 буфет

 ОМТСиК

 серверная

 бухгалтерия

 приемная

 приемная

 приемная Wi-Fi

 директор

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМТСиК

 ОМиС

 ОМиС

 ОМиС

 ОМиС

 ОМиС

 ОМиС

 ОМиС

 кабинет

 кабинет

 начальник производства

 начальник производства

 начальник производства

210.01.1

210.01.2

 зам. директора

 зам. директора

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 директор

 директор

 директор

 главный инженер

 главный инженер

 главный инженер

 комната для переговоров

 ведущий юристконсульт

 главный бухгалтер

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 бухгалтерия

 главный конструктор

 ПЭО

 ПЭО

 ПЭО

 ПЭО

 ПЭО

 ПЭО

 ПЭО

 ПЭО

 ПЭО

 кабинет начальника

 копировальная

 копировальная

 копировальная

50.01.1

50.01.2

 инженер строитель

 инженер строитель

 инженер строитель

 инженер строитель

 лаборатория

49.01.1

49.01.2

49.02.1

49.02.2

 хим. лаборатория

 хим. лаборатория

 хим. лаборатория

 хим. лаборатория

 бюро пропусков

 бюро пропусков

 бюро пропусков

 бюро пропусков

Патч-панель 48 портов ТКШ2
№

порта
№ розетки

ЛВС

45.02.1

45.02.2

45.03.1

45.03.2

45.04.1

45.04.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

Помещение

45.05.1

45.05.2

45.06.1

45.06.2

45.07.1

45.07.2

45А.01.1

45А.02.1

45А.02.2

45Б.04.1

45А.01.2

45Б.01.1

45Б.01.2

45Б.02.1

45Б.02.2

45Б.03.1

45Б.03.2

45Б.04.2

45Б.05.1

45Б.05.2

 конструкторский отдел45.01.1

45.01.2  конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

45Б.06.1

45Б.06.2
45Б.07.1

45Б.07.2

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

 конструкторский отдел

14.01.1

14.01.2

14.02.1

14.02.2

 мед. кабинет122.01.1

 мед. кабинет122.01.2

49.03.1

49.03.2  хим. лаборатория
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Формат А3

Формат А3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

C

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

C
ГИП

Разраб.

Равлушко

Равлушко

Н.Контр. Заяц

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
  

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
. 
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 

   Подключение пар горизонтальных кабелей к патч-панелям производить

согласно стандарту Т568В Патч-панели в ТКШ маркировать согласно их

номеру, маркер клеить слева и справа на обозреваемых частях панелей Кроссировка патч-панелей

Патч-панель 24 портов ТКШ2
№

порта

№ розетки

ЛВС

54.02.1

54.02.2

54.03.1

54.03.2

55.01.1

55.01.2

56.01.1

56.01.2

56.02.1

56.02.2

56.03.1

56.03.2

Помещение

56.04.1

56.04.2

56.05.1

56.05.2

56.06.1

56.06.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

54.01.1

54.01.2

 ЭМС

 инженер-эколог

 отдел главного эколога

 ЭМС

 ЭМС

 ЭМС

 ЭМС

 ЭМС

 инженер-эколог

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

 отдел главного эколога

Патч-панель 48 портов ТКШ3
№

порта

№ розетки

ЛВС
Помещение

214.01.1

214.01.2

215.01.1

215.01.2

215.02.1

215.02.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

 лаборатория

 актовый зал

 кабинет охраны труда

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 лаборатория

 актовый зал

 кабинет охраны труда

 кабинет охраны труда

 кабинет охраны труда

216.01.1

216.01.2

219.01.1

219.01.2

 профсоюз

 профсоюз

 мастер УПМК

 мастер УПМК

220.01.1

220.01.2

 начальник ОТК

 начальник ОТК

221.01.1

221.01.2

 начальник

 начальник

221.02.1

221.02.2

 начальник

 начальник

222.01.1

222.01.2

 управление качеством

 управление качеством

223.01.1

223.01.2

 БРСМ

223.02.1

223.02.2

223.03.1

223.03.2

223.04.1

223.04.2

 БРСМ

 БРСМ

 БРСМ

 БРСМ

 БРСМ

 БРСМ

 БРСМ

224.01.1

224.01.2

 кабинет

 кабинет

225.01.1

225.01.2

 кабинет

 кабинет

225.02.1

225.02.2

 кабинет

 кабинет

126.01.1

126.01.2

126А.01.1

126А.01.2

126А.02.1

126А.02.2

126А.03.1

126А.03.2

126А.04.1

126А.04.2

126Б.01.1

126Б.01.2

11
по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»

(1 очередь)

01.22-00-ЛВС.1

ООО "ПРОФЛИНК"



П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а
  

И
нв

. 
N
 п

од
л.
  

В
за

м
. 
ин

в.
 

Маркировка

1 2

ция

Пози-

3 4

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

8

9

17

18

19

20

21

22

Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м

5

23

Обозначение

кабеля
Примечание

6 7 8 9 10 11

С

ЛистовСтадия Лист

Изм. Лист №док. ДатаПодписьКол.уч.

Кабельный журнал

ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц

 63,014.01.1

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

 63,014.01.2

 63,014.02.1

 63,014.02.2

 78,021.01.1

21.01.2  78,0

21.02.1 30-21  87,0

21.02.2  87,0

22.01.1  42,0

22.01.2

22.02.1

22.02.2

22.03.1

22.03.2

22.04.1

22.04.2  51,0

22.05.1

22.05.2  54,0

22.06.1

22.06.2  57,0

23.01.1  UTP cat.5e  54,0

 ТКШ1, Патч-панель №1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 48,0

 51,0

 54,0

 57,0

14.01.1

14.01.2

14.02.1

14.02.2

21.01.1

21.01.2

21.02.1

21.02.2

22.01.1

22.01.2

22.02.1

22.02.2

22.03.1

22.03.2

22.04.1

22.04.2

22.05.1

22.05.2

22.06.1

22.06.2

23.01.1

30-21

30-21

30-21

30-22

 42,0

 45,0

 45,0

 48,0

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 50,0

 50,0

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

30-22

122.01.1 122.01.1

122.01.2 122.01.2

30-14

30-14

30-14

30-14

30-122

30-122
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30.01.2

31.01.1

24

25

26

27

28

29

30

26,0

20,0
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

12.1

Маркировка

ция

Пози- Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м
Обозначение

кабеля
Примечание

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

24.01.2 54,0

31

32

33

34

35

54,0

24.01.1 54,0

24.02.1 57,0

24.02.2 57,0

24.03.1 60,0

36

24.03.2 60,0

37

24.04.1 66,0

38

24.04.2 66,0

39

26.01.1 65,0

40

26.01.2 65,0

41

27.01.1 66,0

42

27.01.2  UTP cat.5e 66,0

43

44

45

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

31.02.1

31.02.2

46

41,0

48

01.22-00-ЛВС.1

31.01.2

47

49

 UTP cat.5e 26,030.01.1

10 11987654321

24.01.2

23.01.2

24.01.1

24.02.1

24.02.2

24.03.1

24.03.2

30-22

30-24

 ТКШ1, Патч-панель №2

31.03.1

31.03.2

31.04.1

30.01.2

31.01.1

24.04.1

24.04.2

26.01.1

26.01.2

27.01.1

27.01.2

31.02.1

31.02.2

31.01.2

30.01.1

31.03.1

31.03.2

31.04.1

30-26

30-26

30-27

30-27

30

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

20,0

47,0

47,0

41,0

35,0

30

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

50

51

27.02.1 69,0

27.02.2 69,0

28.01.1 81,0

28.01.2 81,0

210.01.1 49,0 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e27.02.1

27.02.2

28.01.1

28.01.2

210.01.1

30-27

30-27

30-28

30-28

30-210

210.01.2 49,0 UTP cat.5e210.01.2 30-210

23.01.2  ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

 ТКШ1, Патч-панель №1

30-24

30-24

30-24

30-24

30-24

30-24

30-24

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2



31.04.2

31.05.1

31.05.2

31.06.1

31.06.2

32.01.1

31.04.1

31.05.1

31.05.2

31.06.1

31.06.2

32.01.1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

35,030-31

30-32

38,0

38,0

41,0

41,0

59,0

35.01.2

36.01.1

52

53

54

55

56

57

58

45,0

46,0
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

12.2

Маркировка

ция

Пози- Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м
Обозначение

кабеля
Примечание

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

59

60

61

62

63

32.02.2 59,0

32.02.1 53,0

32А.01.1 46,0

32А.01.2 46,0

32А.02.1 46,0

64

32А.02.2 46,0

65

32Б.01.1 60,0

66

32Б.01.2 60,0

67

32Б.02.1 73,0

68

32Б.02.2  73,0

69

33.01.1  69,0

70

33.01.2  UTP cat.5e 69,0

71

72

73

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

37.01.1

37.01.2

74

33,076

01.22-00-ЛВС.1

36.01.2

75

77

 UTP cat.5e 45,035.01.1

10 11987654321

37.02.1

37.02.2

37.03.1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

46,0

33,0

33,0

33,0

36,078

79

35.01.2

36.01.1

32.02.2

32.02.1

32А.01.1

32А.01.2

32А.02.1

32А.02.2

32Б.01.1

32Б.01.2

32Б.02.1

32Б.02.2

33.01.1

33.01.2

37.01.1

37.01.2

36.01.2

35.01.1

37.02.1

37.02.2

37.03.1

30-32

30-32

30-32А

30-32А

30-32А

30-32А

30-32Б

30-32Б

30-32Б

30-32Б

30-33

30-33

30-35

30-35

30-35-36

30-35-36

30-37

30-37

30-37

30-37

30-37

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

30-31

30-31

30-31

30-31

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

37.03.2  UTP cat.5e 36,037.03.2 30-37 ТКШ1, Патч-панель №2



37.04.1

37.04.2

41.01.1

42.01.1 42.01.1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

42,0

30-41

30-42

42,0

36,0

36,0

40,0

37.04.1

37.04.2

41.01.1

30-37

30-37

30-41

41.01.2 41.01.2

44.02.2

80

81

82

83

84

85

86

60,0
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

Маркировка

ция

Пози- Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м
Обозначение

кабеля
Примечание

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

42.02.2 48,087

88

89

90

91

42.01.2 40,0

42.02.1 48,0

42.03.1 53,0

42.03.2 53,0

42.04.1 33,0

92

42.04.2 33,0

93

42.05.1 31,0

94

42.05.2 31,0

95

43.01.1 45,0

96

43.01.2  45,0

97

44.01.1  56,0

98

44.01.2  UTP cat.5e 56,0

99

100

101

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

102

 UTP cat.5e 60,044.02.1

10 11987654321

 UTP cat.5e

42.01.2 30-42

44.02.2

42.02.2

42.02.1

42.03.1

42.03.2

42.04.1

42.04.2

42.05.1

42.05.2

43.01.1

43.01.2

44.01.1

44.01.2

44.02.1

30-42

30-42

30-42

30-42

30-42

30-42

30-42

30-42

30-43

30-43

30-44

30-44

30-44

30-44

49.01.2 44,0

 UTP cat.5e 44,049.01.1

 UTP cat.5e49.01.2

49.01.1 30-49

30-49

49.02.2 49,0

 UTP cat.5e 49,049.02.1

 UTP cat.5e49.02.2

49.02.1 30-49

30-49

50.01.2 51,0

 UTP cat.5e 51,050.01.1

 UTP cat.5e50.01.2

50.01.1 30-50

30-50

103

104

105

106

107

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №2

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

49.03.2 52,0

 UTP cat.5e 52,049.03.1

 UTP cat.5e49.02.2

49.02.1 30-49

30-49

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

12.3
01.22-00-ЛВС.1



45.04.1 43,0

45.05.1

45.05.2

45.04.2

45.06.1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

43,0

41,0

41,0

41,0

45.04.1

45.05.1

45.05.2

45.04.2

45.06.1

108

109

110

111

112

113

114
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

Маркировка

ция

Пози- Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м
Обозначение

кабеля
Примечание

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

115

116

117

118

119

120

121

122

10 11987654321

45.06.2  UTP cat.5e 41,045.06.2

 UTP cat.5e 47,050.02.1 50.02.1 30-50

 UTP cat.5e 34,0513.01.1 513.01.1 30-513

 UTP cat.5e 34,0513.01.2 513.01.2 30-513

 UTP cat.5e 36,045.01.1 45.01.1

 UTP cat.5e 36,045.01.2 45.01.2

 UTP cat.5e45.02.1 45.02.1

 UTP cat.5e 34,045.02.2 45.02.2

34,0

 UTP cat.5e45.03.1 45.03.1

 UTP cat.5e 30,045.03.2 45.03.2

30,0

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ2, Патч-панель №1

 UTP cat.5e 47,050.02.2 50.02.2 30-50

 ТКШ1, Патч-панель №3

 ТКШ1, Патч-панель №3

45.07.1

45.07.2

45А.01.1

45А.01.2

45А.02.1

45А.02.2

45Б.01.1

45Б.01.2

45Б.02.1

45Б.02.2

45Б.03.1

45Б.03.2

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

45.07.1

45.07.2

45А.01.1

45А.01.2

45А.02.1

45А.02.2

45Б.01.1

45Б.01.2

45Б.02.1

45Б.02.2

45Б.03.1

45Б.03.2

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

37,0

37,0

19,0

19,0

19,0

19,0

14,0

14,0

22,0

22,0

26,0

26,0

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45

45Б-45А

45Б-45А

45Б-45А

45Б

45Б

45Б

45Б

45Б

45Б

12.4
01.22-00-ЛВС.1



45Б.04.1

45Б.04.2

54.02.1 26,0

54.03.1

54.03.2

54.02.2

55.01.1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

26,0

34,0

34,0

27,0

54.02.1

54.03.1

54.03.2

54.02.2

55.01.1

136

137

138

139

140

141

142
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

Маркировка

ция

Пози- Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м
Обозначение

кабеля
Примечание

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

143

144

145

146

147

148

149

150

10 11987654321

55.01.2  UTP cat.5e 27,055.01.2

 UTP cat.5e 22,045Б.05.1 45Б.05.1

 UTP cat.5e 22,045Б.05.2 45Б.05.2

 UTP cat.5e 20,045Б.06.1 45Б.06.1

 UTP cat.5e 20,045Б.06.2 45Б.06.2

 UTP cat.5e45Б.07.1 45Б.07.1

 UTP cat.5e 16,045Б.07.2 45Б.07.2

16,0

 UTP cat.5e54.01.1 54.01.1 45Б-54

 UTP cat.5e 24,054.01.2 54.01.2

24,0

 ТКШ2, Патч-панель №1

56.01.1

56.01.2

56.02.1

56.02.2

56.03.1

56.03.2

56.04.1

56.04.2

56.05.1

56.05.2

56.06.1

56.06.2

45Б.04.1

45Б.04.2

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

151

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 ТКШ2, Патч-панель №1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

28,0

28,0

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

 ТКШ2, Патч-панель №2

56.01.1

56.01.2

56.02.1

56.02.2

56.03.1

56.03.2

56.04.1

56.04.2

56.05.1

56.05.2

56.06.1

56.06.2

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

34,0

34,0

31,0

31,0

27,0

27,0

36,0

36,0

36,0

36,0

38,0

38,0

45Б

45Б

45Б

45Б

45Б

45Б

45Б

45Б

45Б-54

45Б-54

45Б-54

45Б-54

45Б-54

45Б-55

45Б-55

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

45Б-56

12.5
01.22-00-ЛВС.1



126Б.01.1

126Б.01.2

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

126.01.1 24,0

126.01.2

214.01.1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

24,0

27,0215-214214.01.1

164

165

166

167

168

169

170
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

Маркировка

ция

Пози- Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м
Обозначение

кабеля
Примечание

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

171

172

173

174

175

176

177

178

10 11987654321

214.01.2  UTP cat.5e 27,0214.01.2

 UTP cat.5e 28,0126А.01.1

 UTP cat.5e 28,0126А.01.2

 UTP cat.5e 30,0126А.02.1

 UTP cat.5e 30,0126А.02.2

 UTP cat.5e126А.03.1

 UTP cat.5e 36,0126А.03.2

36,0

 UTP cat.5e126А.04.1

 UTP cat.5e 38,0126А.04.2

38,0

215.01.1

215.01.2

215.02.1

215.02.2

216.01.1

216.01.2

219.01.1

219.01.2

220.01.1

220.01.2

221.01.1

221.01.2

221.02.1

221.02.2

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

215.01.1

215.01.2

215.02.1

215.02.2

216.01.1

216.01.2

219.01.1

219.01.2

220.01.1

220.01.2

221.01.1

221.01.2

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

20,0

20,0

30,0

30,0

20,0

20,0

43,0

43,0

43,0

43,0

53,0

53,0

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

221.02.1

221.02.2

46,0

46,0

126Б.01.1

126Б.01.2

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

30,0

30,0

126А.01.1

126А.01.2

126А.02.1

126А.02.2

126А.03.1

126А.03.2

126А.04.1

126А.04.2

126.01.1

126.01.2

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

215-126Б

215-126Б

215-126А

215-126

215-126

215-214

215

215

215

215

215-216

215-216

215-219

215-219

215-220

215-220

215-221

215-221

215-221

215-221

12.6
01.22-00-ЛВС.1

215-126А

215-126А

215-126А

215-126А

215-126А

215-126А

215-126А



223.04.1 62,0

224.01.1

224.01.2

223.04.2

225.01.1

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

62,0

56,0

56,0

59,0

223.04.1

224.01.1

224.01.2

223.04.2

225.01.1

192

193

194

195

196

197

198
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

Маркировка

ция

Пози- Начало Конец
кабеля трассы трассы

Длина, м
Обозначение

кабеля
Примечание

Направление

Направление по чертежам

расположение

Кабель, провод

проекти-

руемая
фактиче-

ская

Лотки, короба, трубы:

Марка, диаметр Длина, м

199

200

201

202

203

204

205

206

10 11987654321

225.01.2  UTP cat.5e 59,0225.01.2

 UTP cat.5e 53,0222.01.1 222.01.1

 UTP cat.5e 53,0222.01.2 222.01.2

 UTP cat.5e 52,0223.01.1 223.01.1

 UTP cat.5e 52,0223.01.2 223.01.2

 UTP cat.5e223.02.1 223.02.1

 UTP cat.5e 54,0223.02.2 223.02.2

54,0

 UTP cat.5e223.03.1 223.03.1

 UTP cat.5e 60,0223.03.2 223.03.2

60,0

225.02.1

225.02.2207

225.02.1

225.02.2

 UTP cat.5e

 UTP cat.5e

59,0

59,0

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

 ТКШ3, Патч-панель №1

215-222

215-222

215-223

215-223

215-223

215-223

215-223

215-223

215-223

215-223

215-224

215-224

215-225

215-225

215-225

215-225

12.7
01.22-00-ЛВС.1
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1

2

4

6

7

10

12

АБК

С 3

Спецификация оборудования,
изделий, материалов

1

ЛистовСтадия Лист

Изм. Лист №док. ДатаПодписьКол.уч.

ГИП Равлушко

Разраб. Равлушко

Н.Контр. Заяц

ООО "ПРОФЛИНК"

01.22-00-ЛВС.1.СО

3

8

9

11

5

13

14

15

16

17

1шт.DGS-1210-12TS/ME D-Link
 Управляемый L2 коммутатор с 10 портами 1000Base-X SFP и

 2 портами 10/100/1000Base-T

5шт.DGS-1210-52 D-Link
 Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T

 и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP

 Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T

 и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
1шт.DGS-1210-28 D-Link

3шт.CyberPower Источник бесперебойного питания 1000VA,900 Вт 12V/9Ah*2 PLT1000ELCDRT2U

 SFP Module для одномодового оптического кабеля
DEM-302S-BXU,
DEM-302S-BXD

5комп.D-Link

м 8970,0

208

207

шт.

шт.

 Кабель типа "витая-пара", UTP cat.5e

Кабельная продукция

 Патч-корд ВКТ U/UTP cat.5e PVC серый 1м,

 Патч-корд ВКТ U/UTP cat.5e PVC серый 2м,

КСО-ВнАнг(А)-LS-СШ м 170,0 Кабель оптический одномодовый 1-волоконный

LC/UPC-LC/UPC,SM шт. 4 Оптический адаптер LC

pig-LC/UPS-SM шт. 4 Оптический монтажный шнур LC

LC/UPS-LC/UPS шт. 5 Оптический шнур L-2,0м

LC/UPS-LC/UPS шт. 2 Оптический шнур L-1,0м

Лотки, короба, трубы:

444,0

320,0м

 Кабель-канал ПВХ 12,0

 Кабель-канал ПВХ

м

м

25х16

 Кабель-канал ПВХ 40х25

40х40

по адресу: г. Гродно,

ул. Карского,20.

«Локальная вычислительная сеть в здании АБК и на

производстве ОАО Гродненский механический завод»

(1 очередь)Допускается использовать иное оборудование,
изделия, материалы, аналогичные по техническим характеристикам и назначению
из числа разрешенных к применению в РБ.

Конкретный поставщик и/или производитель оборудования, указанного в спецификации,
определяется заказчиком после проведения в установленном порядке тендерных торгов
на оборудование на основании его технических и качественных характеристик. Указанные
данные о производителе и марке приведены справочно и могут быть изменены.

аналог

аналог

аналог

LC/UPS-LC/UPS шт. 2 Оптический шнур L-10,0м



 Телекоммуникационный шкаф 42U в составе: 1шт.

шт. 5

1

1

шт.

шт.

- патч-панель 19", 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е

- органайзер кабельный с крышкой

- панель заземления горизонт./ вертикальная 19"500мм.200А

- комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив.

3шт.04-0022

ГКЗ-1Г

ШТК-Э-42.6.8-13АА

ПЗ -19"/500.200А

- комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт  КМ-2-50

- блок розеточный восьмипортовый без шнура 1шт.

ЦМО

ЦМО

ЦМО

ЦМО

ЦМО

ЦМО

1шт.ЦМОПЗ-ШТК-С

БР10-008

1ЦМО- модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором R-FAN-2T шт.

1ЦМО- полка перфорированная СВ-45 шт.

1LANMASTER- шнур питания C13-C14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра LAN-PP13/14-3.0-BK шт.

 Кабель-канал ПВХ

 Уголки, переходники, концевики для ПВХ короба 1500

6,0

шт.

м80х40
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19

20

20.1

20.2

20.3

20.4

21

21.1

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

23.1

23.3

23.4

23.5

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

23.6

23.7

23.8

2

компл. 4

16

8

шт.

шт.

Проволочный лоток L3000

- крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотк

- пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке

Лоток перфорированный L3000

3шт.100x80

CM350001

 FC37311

- шпилька М8 резьбовая

- забивной анкер М8 8шт.

60шт.100х50

CM400830

- гайка М8

180

шт.

шт. 360

360

5

шт.

шт.

- гайка соединительная М8

- шайба кузовная 8

- шпилька М8 резьбовая

180шт.СМ210800

СМ120800

СМ110800

 Короб металлический с крышкой L3000  100х50

- скоба BMM-10 шт.

360- винт с гладк. головкой и квадр. подголовником М6х20 СМ010620 шт.

540

18

360- гайка с насечкой, М6 СМ100600 шт.

21.2

Телекоммуникационный шкаф

23.2

23.9

01.22-00-ЛВС.1.СО

- забивной анкер М8 360шт.CM400830

22

23
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24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.8

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

27

28

29

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

30

32

3

 Телекоммуникационный шкаф 12U в составе: шт.

шт. 2

1

1

шт.

шт.

- патч-панель 19", 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е

- органайзер кабельный с крышкой

- панель заземления горизонт./ вертикальная 19"500мм.200А

- комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив.

1шт.04-0022

ГКЗ-1Г

ШРН-Э-12.650

ПЗ -19"/500.200А

- комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт  КМ-2-50

- блок розеточный восьмипортовый без шнура 1шт.

ЦМО

ЦМО

ЦМО

ЦМО

ЦМО

1шт.ЦМОПЗ-ШТК-С

БР10-008

1ЦМО

1LANMASTER- шнур питания C13-C14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра LAN-PP13/14-3.0-BK шт.

 Телекоммуникационный шкаф 9U в составе:

шт. 1

1

1

шт.

шт.

- патч-панель 19", 2U, 48 порта RJ-45, категория 5е

- органайзер кабельный с крышкой

- панель заземления горизонт./ вертикальная 19"500мм.200А

04-0022

ГКЗ-1Г

ПЗ -19"/500.200А

- комплект монтажный (винт, шайба, гайка),уп.50 шт  КМ-2-50

ЦМО

ЦМО

ЦМО

ЦМО

Изделия и материалы

 Дюбель гвозди  6x40 (200шт) 30уп.

- комплект проводов заземления для шкафа ШТК-С, унив.

- блок розеточный восьмипортовый без шнура 1шт.ЦМО

1шт.ЦМОПЗ-ШТК-С

БР10-008

- шнур питания C13-C14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра 1LANMASTERLAN-PP13/14-3.0-BK шт.

25 ШРН-Э-9.650 шт. 1

 Стяжка нейлоновая 4,8х100 (100 шт.) 8уп.

 Комплект маркировочный  (50шт) 5уп.

 Гильза КДЗС 60мм 4шт.КДЗС

 Оптическая розетка абонентская LC на 1 порт 2шт.ОРА

26

103шт. Розетка двойная RJ45

шт. 1

01.22-00-ЛВС.1.СО

- патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е 1шт.04-0022 ЦМО

24.7

31

1шт. Розетка одиночнаяRJ45

25.7

 Оптическая розетка абонентская LC на 2 порта 1шт.ОРА

33
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